Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 215405-2014 z dnia 2014-10-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Włodawa
1.1.Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc...
Termin składania ofert: 2014-10-22

Numer ogłoszenia: 222535 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 215405 - 2014 data 13.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Włodawy, al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie, tel. (082) 57 21 444, fax. (082) 57 22 454.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

· W ogłoszeniu jest: 22.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, sekretariat, oraz po zmianie z 16.10.2014 r. jest: 24.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, sekretariat.

· W ogłoszeniu powinno być: 29.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, sekretariat.

II.2) Tekst, który należy dodać:

· Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).

· Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W opisie przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia doprecyzowanym w dziale załączniki - informacje dotyczące ofert częściowych oraz w zał.7 do SIWZ, należy uwzględnić następujące informacje: Drewniany dworek jest budynkiem nowym, jego kubatura powinna wynieść ok. 900 m3. Niemniej jednak ostateczne wymiary budynku należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Nie ma potrzeby projektowania instalacji gaz., co, wentylacji, klimatyzacji oraz kotłowni. Ponadto do części 5 zamówienia, w opisie po słowach, cyt.: projekt budowlano-wykonawczy (wraz z przebiegiem i podłączeniem instalacji do stacji wodociągowej, zagospodarowaniem terenu, sterowaniem i automatyką itp.) - dodaje się zapis: Preferowane warunki zasilenia energetycznego studni głębinowej - zalicznikowo bezpośrednio kablem ziemnym z nowo wybudowanej stacji wodociągowej, co zapewni także zasilanie awaryjne z agregatu stacji w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej (uwzględnić montaż dodatkowej rozdzielnicy lub rozbudowę istniejących o dodatkowe zabezpieczenia). Zaprojektowany system sterowania i automatyki powinien być zgodny z istniejącym na stacji wodociągowej. Aktualny układ sterowania zbudowany jest w oparciu o sterownik PLC CM3-PLCS i modem MT101. Układ sterowania jest autorskim rozwiązaniem firmy Delta Rafał Stępiński z Zawiercia. Współpraca tego układu sterowania z oddalonym obiektem studni głębinowej wymagać będzie zmian programowych na układzie obiektu SUW - należy to uwzględnić w projekcie. Sterowanie projektowanej studni można rozwiązać w oparciu o modem MT-101 i sterownik j.w. Wymagane wyposażenie to m.in. sonda hydrostatyczna, wodomierz z impulsatorem lub przepływomierz elektromagnetyczny, softstart lub falownik z możliwością komunikacji MOD-BUS, element wykonawczy (czyli niezbędne bezpieczniki, styczniki, itp.), przetwornik ciśnienia, elektrozasuwa oraz inne niezbędne. Takie rozwiązanie powinno zapewnić integralność systemu i bezproblemową współpracę. W projekcie należy także uwzględnić sygnały zwrotne pracy urządzeń do sterowania stacji wodociągowej - sygnalizację awarii z powiadamianiem. Dokumentacja projektowa wybudowanej stacji wodociągowej dostępna jest pod adresem BIP: http://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl w zakładce Budżet i przetargi - Przetargi z SIWZ - postępowanie nr RRG.271.6.2014 na Dokończenie budowy stacji wodociągowej w Woli Uhruskiej..

