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OCENA JAKOSCI| WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 338), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z pézn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wlodawie

po zapoznaniu sig z wynikami z badan wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Wiodawa
nalezacego do Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. we Wiodawie,
ul. Zotnierzy WiN 22, 22-200 Wiodawa, wykonanymi w ramach kontroli wewnetrznej,
sporzgdzonych przez Laboratorium SGS Poiska, Pracownia Srodowiskowa, 43-200 Pszczyna,
ul. Cieszynska 52A, zawartymi w sprawozdaniach z badan:
z dnia 08.03.2023r.:
1) Nr SB/25216/03/2023, punkt poboru — studnia glebinowa nr 1b,
2) Nr SB/25217/03/2023, punkt poboru — studnia gtebinowa nr 3z,
3) Nr SB/25218/03/2023, punkt poboru — studnia gtebinowa nr 4a,
4) Nr SB/25219/03/2023, punkt poboru — studnia glebinowa nr 4,
oraz w sprawozdaniu z badan z dnia 14.03.2023r.:
1) Nr SB/27610/03/2023, punkt poboru — Oczyszczalnia Sciekéw, ul. Graniczna 7
— pomieszczenie socjalne.

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa

Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnetrznej w dniu 06.03.2023r. zostaly pobrane probki wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze stalych punktéw monitoringowych z Wodociagu
Zbicrowego Zaopatrzenia Wiodawa: studnia glebinowa nr 1b, studnia glebinowa nr 3z, studnia
giebinowa nr 4a, studnia glebinowa nr 4 i oczyszczalnia Sciekow, ul. Graniczna 7
— pomieszczenhie socjalne.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wiodawie po zapoznaniu sie
z wynikami z badan wody z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa nalezacego
do Migjskiego Przedsiebiorstiwa Gospodarki Komunaingj Sp.zo.0. we Wiodawie,
ul, Zotnierzy WIN 22, 22-200 Wiodawa, wykonanymi w ramach Kkontroli wewnetrznej,
zawartymi w sprawozdaniach z badan z dnia 08.03.2023r. Nr SB/25216/03/2023,
Nr SB/25217/03/2023, Nr SB/25218/03/2023, Nr SB/25219/03/2023 oraz w sprawozdaniu
z badan z dnia 14.03.2023r. Nr SB/27610/03/2023 sporzadzonych przez Laboratorium SGS
Polska, Pracownia Srodowiskowa, 43 - 200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52A stwierdza
przydatnosd produkowanej wody do spozycia przez ludzi z przedmioctoweges wodociggu.

Woda z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa w zakresie przebadanych
parametréw mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spetnia wymagania
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody
z Wodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa.
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Otrzymuija:
1. adresat
2. ala

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta Wiodawa
Al. J. Pitsudskiego 41
22-200 Wiodawa



