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ONS-HK.9031.1.15.2023
MPGK Sp. z o.0. we Wtodawie
ul. Zotnierzy WiN 22

22-200 Wiodawa
{poczta elektroniczna)

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art.1 pkt 1, art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 338), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tj. Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wlodawie

po zapoznaniu sie z wynikami z badan wody z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa
nalezgcego do Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. we Wiodawie,
ul. Zolnierzy WIN 22, 22-200 Wiodawa, wykonanymi w ramach kontroli wewnetrznej,
sporzgdzonych przez Laboratorium SGS Polska, Pracownia Srodowiskowa, 43-200 Pszczyna,
ul. Cieszynska 52A, zawartymi w sprawozdaniach z badan:

z dnia 11.05.2023r.

1) Nr SB/53814/056/2023, punkt poboru — hydrofornia,

2) Nr §B/53815/05/2023, punkt poboru — studnia gigbinowa nr 1b,

3) Nr SB/53817/05/2023, punkt poboru — studnia gtebinowa nr 3z,

4) Nr SB/53818/05/2023, punkt poboru — studnia giebinowa nr 43,

5} Nr SB/53821/05/2023, punkt poboru — gtebinowa nr 4,

6) Nr SB/53822/05/2023, punkt poboru — studnia glebinowa nr 8,

oraz w sprawozdaniu z badan z dnia 12.05.2023r.

1) Nr SB/54533/05/2023, punkt poboru — Wymiennikownia, ul. Chetmska 4 — pomieszczenie
socjalne.

TR

stwierdza

przydatnosé wedy do spozycia przez ludzl z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa

Uzasadnienie ¥

W ramach kontroli wewnetrznej w dniu 08.05.2023r. zostaly pobrane prébki wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze stalych punkiéw monitoringowych z Wodociggu
Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z 0.0., Wiodawa - hydrofornia, studnia gtebinowa nr 1b, studnia gtebinowa nr 3z, studnia




glebinowa nr 4a, studnia glebinowa nr 4, studnia glebinowa nr 8 i wymiennikownia,
ul. Chetmska 4 ~ pomieszczenie socjalne.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wlodawie po zapoznaniu sig
z wynikami z badafi wedy z Wodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa naleZacego
do Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunainej Sp.zo.o. we Wiodawie,
ul. Zotnierzy WIN 22, 22-200 Wiodawa, wykonanymi w ramach kontroli wewnetrznej,
zawartymi w sprawozdaniach z badan z dnia 11.052023r. Nr SBI53814/05[2023,
Nr SB/53815/05/2023, Nr SBI53817/05/2023, Nr SB/53818/05/2023, Nr SB/53821/05/2023,
Nr SB/53822/05/2023 oraz W sprawozdaniu z badan z dnia 12.05.2023r.
Nr SBI54533/05/2023 sporzadzonych przez Laboratorium SGS Polska, Pracownia
Srodowiskowa, 43 - 200 Pszczyna, ul. Cieszynska 52A stwierdza przydatnoé produkowane
wody do spozycia przez ludzi z przedmictowego wodociggu.

Wada z Wodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia Wilodawa w zakresie przebadanych
parametréw mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych speinia wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$cl wody
przeznaczohej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2284).

Ocena ninigjsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badan wody
z Wodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa.

Otrzymuia:
1, adresat
2. ala

Do wiadomosdi:

1. Burmistrz Miasta Wiodawa
Al. J. Pitsudskiego 41
22-200 Wiodawa




