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ONS-HK.9031.1.16.2023
MPGK Sp. z 0.0.
we Wiodawie
ul. Zotnierzy WiN 22
22-200 Wtodawa

{poczta elektroniczna)

OCENA JAKOSCi wWoDY

Na podstawie art.1 pkt.1, art4 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panistwowej Inspekcji Sanitamnej (t). Dz.U. z 2023r. poz. 338), w zwigzku z art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopaftrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wtodawie

po zapoznaniu sig z wynikami z badan prébek wody pobranych w ramach nadzoru
sanitarnego w dniu  22.05.2023r. z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa,
nalezacego do MPGK Sp. z 0.0. we Wiodawie, ul. Zolnierzy WiN 22, 22-200 Wiodawa
zawartymi w zawartymi w raportach z badan Nr WD/0252/23/N i Nr WD/0253/23/N z dnia
25.05.2023r. sporzgdzonych przez Oddziat Laboratoryjny PSSE w Chelmie:

stwierdza
przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa

Uzasadnienie

W ramach nadzoru sanitarnego w dniu 22.05.2023r. zostaly pobrane probki wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze stalych punktéw monitoringowych z Wodociagu
Zbiorowego Zaopatrzenia Wlodawa: Wiodawa, ul. Kopernika 3, Szkota Podstawowa nr 2 ~
kuchnia i Wiodawa, ul. Suchawska 17 - hydrofornia. Pafstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny we Wiodawie po zapoznaniu sig z wynikami z badan wody z Wodociggu
Zbicrowego Zaopatrzenia Wiodawa, nalezqcego do MPGK Sp. z o.0. we Wiodawie,
ul. Zolnierzy WIN 22, 22-200 Wiodawa . zawartymi w sprawozdaniach z badan
Nr WD/0252/23/N i Nr WDJ/0253/23/N z dnia 25.05.2023r. sporzadzonych przez Qddziat
Laboratoryjny PSSE w Chetmie stwierdza przydatnosé produkowanej wody do spozycia
przez judzi.

. W zakresie przebadanych ‘parametréw mikrobiologicznych, organoleptycznych
|ﬁzykochem|cznych woada spelnia wymaganla rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
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Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody
z Wodaciagu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa.
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1. Burmistrz Miasta Wiodawa
Al J. Pilsudskiego 41
22-200 Whodawa



