PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WELODAWIE Wiodawa, dnia 19 lipca 2023r.

22-200 Wiodawa, Al.]. Pilsudskiego 66
tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20

e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, http//pssewlodawa.pis.gov.pl

ONS-HK.9031.1.20.2023

Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Zolnierzy WiN 22

22-200 Wiodawa

(poczta elektroniczna)

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 1 pkt.1, art4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 338), w zwiagzku z art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wiodawie

po zapoznaniu sie z wynikami z badan prébek wody pobranych w ramach
nadzoru sanitarnego z Wodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa nalezgcego do
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Zolnierzy WiN 22,
22-200 Wicdawa zawartymi w raportach z badan z dnia 10.07.2023 r. sporzadzonych przez
Oddziat Laboratoryjny PSSE w Chelmie:

1. Nr WD/0358/23/N — Wtodawa, ul. Jana Pawla Il 23, piekarnia — hala produkeyjna
2. Nr WD/0359/23/N — Wtodawa, ul. Suchawska 17 - hydrofornia

stwierdza
przydatnoéé wody do spozycia przez ludzi z Wodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa

Uzasadnienie

W ramach nadzoru sanitarnego w dniu 05.07.2023r. zostaty pobrane prébki wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze statych punktéw monitoringowych z Wodociagu
Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa: Wiodawa, ul. Jana Pawla |l 23, piekarnia — hala
produkcyjna, Wiodawa, ul. Suchawska 17 - hydrofornia. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny we Wiodawie po zapoznaniu sie z wynikami z badaf wody z Wodociagu
Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa nalezacego do Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalne] Sp. z 0.0, ul. Zotnierzy WIN 22, 22-200 Wiodawa zawartymi w raportach
z badan WD/0358/23/N i Nr WD/0359/23/N z dnia 10.07.2023r. sporzadzonych przez
Oddziat Laboratoryjny PSSE w Chelmie stwierdza przydatne$¢ produkowanej wody
do spozycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametréw mikrobiologicznych woda spetnia wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).



W zakresie przebadanych parametréow organoleptycznych i fizykochemicznych
stwierdzono przekroczone stgzenie zelaza ogblnego: 295 ug/l (niepewnosé +/- 33) w punkeie
poboru: Wiodawa, ul. Jana Pawta Il 23, piekarnia — hala produkcyjna przy wartosci
dopuszczalnej do 200 pg/l.

W zwigzku z tym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wiodawie
zobowigzuje Mieiskie Przedsigbiorsiwo Gospodarki Komunalne] Sp. Z 0.0, ul. Zolierzy
WiN 22, 22-200 Wiodawa do:

» podjecia dzialan naprawczych | monitorowania metnosci w wodzie przeznaczone
do spozycia
= przedstawienia prawidtowych wynikow badania wody do 15 sierpnia 2023r.

Podwyzszone stezenie zelaza ogbinego, kidre wystapito na wodociggu nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia ludzi, jednak moze prowadzi¢ do niepozgdanych zmian wiasciwosci
organoleptycznych wody.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody
z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Wereszczynska.
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Do wiadomosci:

1 Burmistrz Miasta Wiodawa
Al J. Pitsudskiego 41
22-200 Wiodawa




PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY Wiodawa, dnia 19 lipca 2023r.
WE WLODAWIE

22-200 Wtodawa, Al J. Pilsudskiego 66
tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20
e-mail: psse.wlodawa@sanepid.gov.pl
https:/fwww.gov.pliweb/psse-wlodawa

ONS-HK.9031.1.21.2023
MPGK Sp. z 0.0. we Wiodawie
ul. Zotnierzy WiN 22
22-200 Wtodawa

{poczta elekironiczna)
OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art.1 pkt 1, art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 338), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(tj. Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

Parnistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wlodawie

po zapoznaniu si¢ z wynikami z badan wody z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa

nalezgcego do Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. we Wiodawie,

ul. Zohierzy WIN 22, 22-200 Wiodawa, wykonanymi w ramach kontroli wewnetrznej,

sporzgdzonych przez Laboratorium SGS Polska, Pracownia Srodowiskowa, 43-200 Pszczyna,

ul. Cieszynfiska 52A, zawartymi w sprawozdaniach z badan:

z dnia 05.07.2023r.:

1) Nr SB/81070/07/2023, punkt poboru — hydrofornia,

2) Nr SB/81071/07/2023, punkt poboru — Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0., Wiodawa - studnia gtebinowa nr 1b,

3) Nr SB/81072/07/2023, punkt poboru — Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0., Wlodawa - studnia gtebinowa nr 3z,

4) Nr SB/81073/07/2023, punkt poboru — Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej
Sp. z 0.0., Wiodawa - studnia giebinowa nr 4a,

5) Nr SB/81074/07/2023, punkt poboru — Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.0., Wlodawa -studnia gtebinowa nr 4,

6) Nr SB/81075/07/2023, punkt poboru — Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0., Wiodawa - studnia gtebinowa nr 8,

oraz w sprawozdaniu z badan z dnia 11.07.2023r.;

1) Nr SB/84182/07/2023, punkt poboru — Karczma ,U Jedrka” Kol. Suszno (Korolowska)

kuchnia.

stwierdza

przydatnosé wody do spozycia przez ludzi z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa



Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnetrznej w dniu 03.07.2023r. zostaly pobrane probki wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze statych punktéw monitoringowych z Wodociggu
Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0., Wtodawa - hydrofornia, studnia gtebinowa nr 1b, studnia gtebinowa nr 3z, studnia
giebinowa nr 4a, studnia glebinowa nr 4, studnia glebinowa nr 8 I Karczma ,U Jedrka”,
Kol. Suszno (Korolowska) kuchnia

Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny we Wiodawie po zapoznaniu sig
z wynikami z badan wody z Wodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa nalezgcego
do Miejskiego Ptzedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. we Wiodawie,
ul. Zolnierzy WIN 22, 22-200 Wiodawa, wykonanymi w ramach kontroli wewngtrznej,
zawartymi w sprawozdaniach z badaf z dnia 05.07.2023r. Nr S$SBI/81070/07/2023,
Nr SB/81071/07/2023, Nr SB/81072/07/2023, Nr SB/81073/07/2023, Nr SB/81074/07/2023,
Nr SB/81075/07/2023 oraz w sprawozdaniu 2z badad z dnia 11.08.2023r.
Nr SBi84182/07/2023 sporzadzonych przez Laboratorium SGS Polska, Pracownia
Srodowiskowa, 43 - 200 Pszczyna, ul. Cieszynska 52A stwierdza przydatno$¢ produkowanej
wody do spozycia przez ludzi z przedmiotowego wodociggu.

Woda z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa w zakresie przebadanych
parametrow mikrobiologicznych, erganoleptycznych i fizykochemicznych speinia wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody
z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa.
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22-200 Wiodawa




