PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY Wiodawa, dnia 28 listopada 2023r.
WE WLODAWIE

22-200 Wiodawa, Al ] Pilsudskiego 66
tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20
e-mail: psse.wlodawa@sanepid.gov.pl
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ONS-HK.9031.1.30.2023
MPGK Sp. z 0.0. we Wlodawie

ul. Zotnierzy WiN 22
22-200 Wiodawa

(poczta elektroniczna)
OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art.1 pkt 1, art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Parnstwowej
Inspekji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 338 z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wiodawie

po zapoznaniu si¢ z wynikami z badan wody z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa
nalezgcego do Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Kemunalnej Sp. z 0.0. we Wiodawie,
ul. Zotierzy WIN 22, 22-200 Wiodawa, wykonanymi w ramach kontroli wewnetrzngj,
sporzadzonych przez Laboratorium SGS Polska, Pracownia Srodowiskowa, 43-200 Pszczyna,
ul. Cieszyrska 52A, zawartymi w sprawozdaniach z badan:

Z dnia 15.11.2023r.:

1) Nr SB/142546/11/2023, punkt poboru — hydrofornia,
2) Nr SB/142548/11/2023, punkt poboru — Misjskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z 0.0., Wlodawa - studnia glebinowa nr 1b,
3) Nr SB/142550/11/2023, punkt poboru — Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;j

Sp. z 0.0., Wiodawa - studnia glebinowa nr 3z,
4) Nr SB/142552/11/2023, punkt poboru —Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o0.0., Wilodawa - studnia glebinowa nr 4a,
5) Nr SB/M42554/11/2023, punkt poboru —~ Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o0.0., Wiodawa -studnia gltebinowa nr 4,
6) Nr SB/142556/11/2023, punkt poboru — Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z 0.0., Wiodawa - studnia glebinowa nr 8,
oraz w sprawozdaniu z badan z dnia 20.11.2023r.:
1) Nr SB/145250/11/2023, punkt poboru — Internat ZSZ, ul. Modrzewskiego — pomieszczenie

socjalne.

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa







Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnetrznej w dniu 13.11.2023r. zostaly pobrane probki wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze statych punktéw monitoringowych z Wodociggu
Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;
Sp. z 0.0., Wiodawa - hydrofornia, studnia gtebinowa nr 1b, studnia gtebinowa nr 3z, studnia
glebinowa nr 4a, studnia giebinowa nr 4, studnia glebinowa nr 8 i Internat ZSZ,
ul. Modrzewskiego — pomieszczenie socjalne.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wiodawie po zapozhaniu sig
z wynikami z badari wody z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa nalezgcego
do Miejskiege Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.zo.0. we Wiodawie,
ul. Zotnierzy WIN 22, 22-200 Wiodawa, wykonanymi w ramach kontroli wewnetrznej,
zawartymi w sprawozdaniach z badan z dnia 15.11.2023r. Nr SB/142546/11/2023,
Nr SB/142548/11/2023, Nr S$B/142550/11/2023, Nr SB/142552/11/2023,
Nr SB/142554/11/2023, Nr SB/142556/11/2023 oraz w sprawozdaniu z badan z dnia
20.11.2023r. Nr SB/142550/11/2023 sporzadzonych przez Laboratorium SGS Polska,
Pracownia Srodowiskowa, 43 - 200 Pszczyna, ul. Cieszynska 52A stwierdza przydatno$¢
produkowanej wody do spozycia przez ludzi z przedmiotowego wodociggu.

Woda z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa w zakresie przebadanych
parametrow mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spetnia wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ninigjsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody
z Wodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa.
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY Wiodawa, dnia 28 listopada 2023r.
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ONS-HK.2031.1.29.2023
MPGK Sp. z 0.0. we Wiodawie

ul. Zoknierzy WiN 22

22-200 Wiodawa
(poczta elektroniczna)

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art.1 pkt 1, art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 338 z pézn. zm.), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekoéw (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wiodawie

po zapoznaniu sie z wynikami z badan wody z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia VWiodawa
nalezgcego do Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. we Wiodawie,
ul. Zomierzy WIN 22, 22-200 Wiodawa, wykonanymi w ramach kontroli wewnetrznej,
sporzgdzonych przez Laboratorium Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spéika z 0. 0. w Chelmie, ul. Bietawin 5a, 22-100 Chetm:

z dnia 02.11.2023r.:

1) Nr 1183/W/23, punkt poboru: Ujecie Wody — Hydrofornia ul, Suchawska 17,

2) Nr 1185/W/23, punkt poboru: Zaktady Migsne — ul. Zotnierzy WiN 20,

3) Nr 1187/W/23, punkt poboru: Suszno — ul. Go$ciniec 63,

stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia VWodawa

Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnetrznej w dniu 23.10.2023r. zostaly pobrane probki wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze statych punktéw monitoringowych z Wodociggu
Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa: Ujgcie Wody — Hydrofornia ul, Suchawska 17, Zaktady
Migsne — ul. Zotnierzy WIN 20 oraz Suszno — ul. Gosciniec 63. Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Wlodawie po zapoznaniu sie z wynikami z badan wody z Wodociggu
Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa nalezgcego do Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. we Wiodawie, ul. Zolnierzy WiN 22, 22-200 Wiodawa, wykonanymi
w ramach kontroli wewnetrznej, zawartymi w sprawozdaniach z badan z dnia 02.11.2023r.
Nr 1183/W/23, Nr 1185/W/23 oraz Nr 1187/W/23 sporzadzonych przez Laboratorium






Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Spétka z 0. 0. w Chetmie, ul. Bietawin
5a, 22-100 Chetm stwierdza przydatno$é produkowanej wody do spozycia przez ludzi
z przedmiotowego wodociggu.

W zakresie przebadanych parametréow organoleptycznych i fizykochemicznych
stwierdzono przekroczone stezenie zelaza w wymienionych punktach monitoringowych:

1) Ujgcie Wody — Hydrofornia ul, Suchawska 17 wynoszace 300 pg/l (niepewnosé
+/- 27),
2) Suszno - ul. Gosciniec 63 wynoszace 280 ug/l (niepewnosé +/- 26)
przy dopuszczalnej wartosci do 200 ug/l.

W zwiagzku z tym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wiodawie
zobowigzuje Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. we
Wiodawie, ul. Zolnierzy WiN 22, 22-200 Wiodawa do:

1. podjecia dzialari naprawczych i monitorowania steZzenia Zelaza w wodzie
przeznaczonej do spozycia.

Podwyzszona warto$¢ stezenia zelaza, ktéra wystgpita na wodociggu nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia ludzi, jednak moze prowadzi¢ do niepozadanych zmian wtagciwosci
organoleptycznych wody.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badar wody
z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa.
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