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OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WLODAWA ZA 2022r

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wilodawie dziatajac zgodnie
z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekdw (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028 z poZn.zm.} oraz w oparciu §221 8§23
ust. 1-5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po zapoznaniu si¢
z raportami z badan prébek wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnetrznej
kontroli jakoéci wody prowadzonej przez przedsigbiorstwa wodociggowe-kanalizacyjne
z Wodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa, wodociagu lokalnege Zaktadu Karnego
oraz wodociagu lokalnego SP ZOZ we Wiodawie przedstawia obszarowg ocene jakosci wody
na terenie miasta WWlodawa i szacowanie elementéw ryzyka zdrowotnego konsumentéw.

Jakoéé wody przeznaczonej do spozycia w 2022r. oceniana byta na podstawie
wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Badania
jakosci wody do spozycia wykonywaty laboratoria Panstwowe] Inspekgcji Sanitarnej lub inne
laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci badan, zatwierdzonym przez organy
Panstwowej Inspekgji Sanitarnej stosownie z zapisami zawartymi w ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2028
z pdzn.zm.)

Gmina Miejska Wiodawa

1. W 2022r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wiodawie obejmowat nadzorem
sanitarnym 3 wodociggi na terenie Gminy Miejskie] Wiodawa:

« Wodocigg Zbiorowego Zacopatrzenia Wiedawa

« Wodociag lokalny Zakiadu Karnego we Wiodawie

« Wodociag lokalny SP ZOZ we Wiodawie

2. Liczba ludnoéci zaopatrywana w wodg:

W roku 2022 Wodociag Zbiorowego Zaopatrzenia Wiodawa zaopatrywat w wode miasto
Wiodawa i pie¢ miejscowosci na terenie Gminy Wiodawa (Suszno, Kolonia Suszno, Szuminka
i Orchowek) — 14672 mieszkancow.

Wodociagi lokalne Zakladu Karnego we Wiodawie i SP 20Z we Wiodawie produkowaty wode
jedynie na wiasne potrzeby.

3. Jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za jako$¢ dostarczanej wody byly:

» Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunaine] Sp. z 0.0. we Wiodawie, ul. Zotnierzy
WIN 22, 22-200 Wiodawa bedace administratorem Wodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia
Whodawa




» Zaktad Karny we Wiodawie, ul. Zotnierzy WIN 19, 22-200 Wiodawa bedacy administratorem
wodociggu lokalnego Zaktadu Karnego.

e Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej we Wiodawie, Al. J. Pitsudskiego 64,
22-200 Wiodawa bedacy administratorem wodociggu lokainego SP Z0Z we Wiodawie

4.1, Na Waodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia VWiodawa prowadzona byla stata dezynfekcja
wody promieniami UV-C oraz dodatkowo podchiorynem sodu.

4.2. Na wodociggu lokalnym Zaktadu Karmmego we VWiodawie prowadzona byta stala
dezynfekcia wody promieniami UV i odzelazianie. Na przedmiotowym wodociggu od
9 listopada 2022r. do 1 grudnia 2022r. woda nie speiniata wymagan okreslonych
w zatgczniku nr 1 w czesci C tabela 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
(Dz. U. z 2017r., poz .2294) ze wzgledu na przekroczenia parametréw mikrobiologicznych.
W wynikach badan w ramach kontroli wewnetrznej stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli
w ilodci 9 jtk/100ml. Panstwowy Powiatowy [nspektor Sanitarny we Wiodawie wydat decyzje
administracyjng stwierdzajacg warunkowg przydainosé¢ wody do spozycia przez ludzi.
Administrator podjat natychmiastowe dziatania naprawcze polegajgce na skutecznym
poinformowaniu mieszkancow o jej warunkowej przydatnosci do spozycia i koniecznosci
przegotowywania wody. Administrator wodociggu w ramach dziatan naprawczych
przeprowadzit dezynfekcje wody podchlorynem sodu i plukanie sieci wodociggowej. Natomiast
w zakresie przebadanych parametréw fizykochemicznych stwierdzono ponadnormatywne
stezenie azotandw wynoszace 59,1 mg/l (niepewnos¢ +/-8,9) przy wartosci dopuszczalnej
do < 50 mg/l. Administrator wodociagu wykonat ponowne badania probek wody, ktore nie
wykazaly przekroczenia azotanéw w wodzie do spozycia.

4.3. Na wodociggu lokalnym SP ZOZ we Wiodawie nie byta stosowana zadna metoda
uzdatniania wody.

5. informacje na temat jakosci wody w 2022r. z nadzorowanych wodociggdéw przedstawia
ponizsza tabela:

Dziatania
- - Prowadzone
| erwaa || e | Presere | postowme | TR
azwa wadociagu w?nﬁ'r zaopatrywanej na dziefi dopuszczalnych P PPISyrjl a przez
w wode 31.12.2022r parametréw w 2022r. ioniec 2022r producenta
) wody
Wz Przydatna . ) . .
Wiodawa 614295,00 14672 do spozycia Nie stwierdzon¢ Nie prowadzonc Nie prowadzono
bakterie grupy coli - Decyzjac prowadzano
Yjti/100mi warunkowej dezynfekcje
Wodociag iokainy osadzeni Przvdatna o . przydatnosci wody
Zakladu Kamego 3029500 | w Zakiadzie do syo' s stezenie azotanow wody do spozycia | podchlorynem
we Wiodawie | Kamym pozy - 591 mgl przez fudzi, sodu i plukanie
(niepewnos¢ +/-8,9) od 09.1.2022r. sieci
‘ norma £ 50 mgfl. do 01.12.2022r. wodociagowe]
Wodociag lokalny pacjenci Przvdatna
SP Z0Z 9161,50 SP ZOZ we do syo' cia Nie stwierdzono Nie prowadzono | Nie prowadzono
we Wiodawie Wiodawie _ pozy I

SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO KONSUMENTOW

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spoZzycia przez ludzi, woda jest w peini bezpieczna dla zdrowia jesli spetnia okreslone
w nim wymagania. Monitorowana jako$¢ wody z omawianych wodociggéw na terenie powiatu
wiodawskiege w 2021r. wykazywata parametry zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).



W roku 2022 nie odnotowano zgloszen od mieszkancéw z terenu Miasta Wiodawa
dotyczgeych reakcji niepozadanych, zwigzanych ze spozyciem wody. W stosunku
do administratora wodociggu lokalnego Zakiadu Karnego we Wiodawie prowadzono
postepowanie administracyjne. Panstwowy Powiatowy I[nspektor Sanitarny we Wiodawie
wydat decyzje administracyjng stwierdzajgcg warunkowa przydatno$é wody do spozycia przez
ludzi. Na wodociggu lokalnym Zakladu Karnego we Wiodawie woda byta przydaina do
spozycia za wyjgtkiem okresu od 9 listopada 2022r. do 1 grudnia 2022r. ze wzgledu na
przekroczenia mikrobiclogiczne (bakterie grupy coli). Administrator wodociggu w ramach
dziatan naprawczych przeprowadzit dezynfekcje wody podchlorynem sodu i plukanie sieci
wodociagowej. Po przedstawieniu Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we
Whodawie pozytywnych wynikdw badan probek wody wydano ocene o przydatnodci wody do
spozycia z ww. wodociaggu. Bakterie grupy coli zostaly uznane za odpowiedni wskaznik
mikrobioclogiczny jakosci wody do spozycia ze wzgledu na fatwodé wykrywania i oznaczania w
wodzie. Bakterie te nie powinny wystepowaé w wodzie uzdainione]. Stwierdzenie ich
obecnosci w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, witrne zanieczyszczenie lub
nadmierng zawarto¢ substancji odzywcezych w wodzie. Przy identyfikagji potencjalnych zrodet
zanieczyszczenia katowego wody nalezy braé pod uwage inne parametry (E. coli, enterokcki)
specyficzne dla tego typu zanieczyszczen, ktére moga wplywaé na jakosé wody. Bakterie
grupy coli szerzg sig drogg pokarmowg poprzez skazong wode pitng lub produkly spozywcze.
Najbardziej narazone na choroby spowadowane mikroorganizmami przenoszonymi przez
wode sg osoby majgce obnizong odpornoéé, niemowleta | mate dzieci, osoby w podesziym
wieku a takze osoby chare.

Na wodociggu lokalnym Zakladu Karnego we Wiodawie jednorazowo wystapito
przekroczenie stezenia azotandw wynoszgce 59,1 mg/l (niepewnosé +/-8,9) przy wartosci
dopuszczalnej do < 50 mg/l. Administrator wodociagu wykonat ponowne badania probek wody,
ktére nie wykazaty przekroczenia azotanow w wodzie do spozycia.

Na pozostatych wodociggach na terenie Miasta Wiodawa nie zaistniata potrzeba
prowadzenia dziataf naprawczych.

Na koniec 2022r. jako§¢ wody z wodociagdéw na terenie Miasta Wiodawa speiniata
podstawowe wymagania mikrobiologiczne, organocleptyczne i fizykochemiczne okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017r. poz. 2294).
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